
網誠科技 GT-GPRS自我診斷說明 

1,外表目視檢查 

 檢查機器本身是否遭受外力撞擊破壞及是否固定牢固 

2,接線檢查 

 本機器一共有三個接線位置 
  GPS,GPRS,電源(含保險絲) 
 

3,燈號檢查 

本機器一共有兩個燈號位置(請見圖) 
1,電源燈號(紅) 

  必須紅色常亮,表示電源供應正常 
  如有問題請檢查電源線,電池及保險絲 
 2,GPRS 燈號(綠) 
  必須常亮表示正常 
  如閃動表示 GPS 未收到 

 
如仍無法排除,請聯絡本公司服務人員 
02-27017450 ext 101 


